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Betreft Kogelvalbeproeving op een aluminium dakluik overeenkomstig  CUAP 

04.05/17 en EN 356 
 

Laborant K. de Wolf 

 

Technisch Manager J.M. van Diggelen  

 

Conclusie Het Gorter aluminium dakluik (1000 x 1500) is geschikt om weerstand te 

bieden tegen een  kogelvalbeproeving van een hard lichaam conform EN 356 
klasse P5A, met een een valhoogte van 9000mm. 
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5. CONCLUSIE 

 

Het Gorter Aluminium Dakluik (1000  x 1500)  voldoet ten aanzien van de hard body impact aan klasse P5A van EN 

356 / CUAP  04.05/17   

  

 

 

 

Dit rapport mag uitsluitend woordelijk en in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij voorafgaand schriftelijke 

toestemming van SKG is verkregen. 

 

Opgemaakt te Wageningen,  d.d. 3 juli 2014 

 

J.M. van Diggelen 

Technisch Manager 

 

 


